LEGENDA

—— Tracciato di collegamento punto di produzione cabina di distribuzione

energia elettrica

TIPICO DI POSA CAVIDOTTO DI UTENZA
tra le due cabine
(scala 1:10)
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Materiale di risulta
“x4 " riposizionato
:|  Tubi di PVC/PE
~ d=160mm
~Sabbia o terreno vagliato

Cavi in progetto

~ ~_Corda di terra
in terreno vegetale

Corda di terra
in terreno vegetale

REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DELL'AQUILA
Comune di Aielli

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI SELEZIONE RSU

E STABILIZZAZIONE DELLA FRAZIONE

ORGANICA

ENTE APPALTANTE

A.C.I.A.M. S.p.A.

Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana

Progetto definitivo approvato con A.l.A. DPC 026/288 del 04/12/2017
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Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003
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e stazione di sollevamento
cabina ENEL
M=
7 \\\\\\\\ cavo RGTH1R
depuratore 12120k
acque civili -

EM. DESCRIZIONE COMPILATO VERIFICATO APPROVATO DATA
GRUPPO DI PROGETTAZIONE X CODIFICA
SBEL] (
T aciam
SpA.
COMMESSA | NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ing. G. Barbieri Ing. Paolo Recchia
* P13|0(4 UNI EN 22768-1/UNI EN 22768-2
FOGLIO 1 DI| 1

A termini di legge ci riserviamo la proprieta’ di questo disegno

con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi

o a ditte concorrenti senza nostra autorizzazione scritta.
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