
In ossequio a quanto stabilito nell’ Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011, verranno installati 
circa 26,60 mq di pannelli solari  termici (n. 10, dim. 2000x1300 mm, e serbatoio di 
accumulo inerziale da 500 l ) per una copertura superiore al 50 % dei fabbisogni di 
acqua calda sanitaria e di riscaldamento. 

Inoltre, sempre in copertura verranno installati n.27 pannelli da 400 W di dim. 
1690x1046 mm per circa 46,50 mq di pannelli fotovoltaici atti a garantire una potenza 
pari a 4,65kW, nel rispetto della formula P= 1/50 x S.
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