Regione Abruzzo

Provincia di Teramo

COMUNE di CANZANO

realizzazione impianto fotovoltaico
potenza 500 kWp
in localita Santa Maria

PROGETTO PRELIMINARE

STUDIO

dott. Carlo Taraschi

Viale Galileo Galilei, 118
Cond. San Luigi

San Nicold a Tordino
64100 Teramo

Tel. fax 08.61.23.21.53
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Committente Titolare:

Progettista:

Bienergy s.r.l.

C.da Scalepicchio
64100 - TERAMO

tel. 08.61.24.90.95
e-mail: bienergy@bienergy.it

dott. ing. Carlo Taraschi

Data

luglio 2009

Prot.

Rif.

Aggior.

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTE SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL PROGETTISTA

Latitudine: 42° 37' 39" Nord
Longitudine: 13° 48' 8" Est
Altitudine: 180 msim

Tilt ottimale; 34°

Tilt di progetto: 34°
Potenza pannello FV: 230 Wp (% 3%)
Numero pannelli: 2160

Potenza totale impianto: 496.800 Wp (£ 3%)
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